

卫生监测项目
	序号
	监测类型
	监测项目
	点位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	空调
	送风中真菌总数、送风中细菌总数、送风中PM10、送风中β-溶血性链球菌、风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数
	9
	
	
	测9个（急诊候诊区1个、儿童候诊区1个、门诊候诊区3个、病房2个、药房1个）

	2
	候诊室
	二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物、甲醛、空气细总（沉降法）、苯、甲苯、二甲苯、氨、照度、温度、相对湿度、风速、噪声、新风量、总挥发性有机物、臭氧、其他用品用具（挂号台窗口台面、药房窗口台面等）
	6
	
	
	候诊区共分布在6层楼，每层选1个点

	3
	院感
	空气中细菌总数、物体表面（工作台面）菌落总数、医务人员手表面菌落总数、使用中消毒液染菌量、低度医疗器械
	4
	
	
	本项共监测5类指标，每类指标均设置4个监测点

	4
	百级手术室
	空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速、静压差、细菌浓度
	2
	
	
	

	5
	万级手术室
	空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、细菌浓度、换气次数
	6
	
	
	

	6
	冷却塔
	嗜肺军团菌
	1
	
	
	

	参照标准
	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 10013—2023
《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019
《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012
[bookmark: _GoBack]《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013
注：以上监测均出具CMA资质的检测报告





